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SESLENDİRME SİSTEMİ KOLON ŞEMASI
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1. Hoparlörler 3-6W kademeli 8 Ohm ve hat trafolu olacaktır.

2. Anons merkezi ile hoparlörler arasına 2x2x0,75 LIH(st)H  kablo çekilecektir.

S.Y.S.

2x2x0,75 LIH(st)H

Ünitesi Anons
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SESLENDİRME YAYIN SİSTEMİ (SYS)

- ACİL ANONS SES KAYIT ÜNİTESİ

- 25U/19" CAM KAPAKLI SİSTEM

- DVD & CD & MP3 ÇALAR 

- DİJİTAL TUNER

KABİNETİ VE AKSESUARLARI:

* TERMOSTATLI FAN MODÜLÜ (4 FANLI)

* İKİŞER ADET 19'' RACK TİPİ 6' LI PRİZ GRUBU SİGORTALI

* FRENLİ TEKERLEK GRUBU

- ANONS İÇİN MASA TİPİ MİKROFON

-  POWER AMPLİFİKATÖR 1

2x250WRms
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SIRAMATİK SİSTEMİ KOLON ŞEMASI
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TELEKOMDAN

ELEKTRONİK TİP TAM OTOMATİK  

29 Adet

29 Adet

29(CAT6 UTP HF)

29(CAT6 UTP HF)

100Ç HBH

BBF POZ NO

890.510

19" 42U Rack Kabinet

3 AD. UTP CAT6 24 Port Patch Panel-DATA

2 AD. 42U DİKEY ORGANİZER

6'LI GRUP PRİZ

TERMOSTATLI FAN MODÜLÜ 4 FANLI

FRENLİ TEKERLEK GRUBU

4 Fiber Kapasiteli SC/MM Terminasyon Birimi

2 AD. 48 PORT SWITCH

2 AD. 50 Port Telefon Patch Panel

SC DUPLEX KONNEKTÖRLÜ PİGTAİL

1 mt. PATCH CORD

TELEFON SANTRALI

120 cm OFSET

QUADRO LNB

TÜRKSAT 42'

8 ANALOG HARİCİ

96 ANALOG DAHİLİ

ÇATIDA

2 AD. 2U YATAY ORGANİZER

MULTISWITCH
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TEL-DATA-TV SİSTEMİ KOLON ŞEMASI
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4(RG11-U6 HF)

Z
E
M
İ
N

1
. 
K
A
T

Ç
A
T
I

4 Adet

4 Adet

4(CAT6 UTP HF)

4(CAT6 UTP HF)

29 Adet

29 Adet

29(CAT6 UTP HF)
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İNŞAAT ALANI=743.82m2

BODRUM KAT PLANI_1/100
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TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

EMSAL ALANI=521.14m2

TOPLAM EMSAL ALANI=1985.54 m2

SIRAMATİK SİSTEMİ KOLON ŞEMASI

2.  Dilatasyon derzi ( hareket aralığı )

1.  Esnek bağlantı  ( genleşme köprüsü )

1

2

A. DİLATASYON GEÇİŞİB. EŞPOTANSİYEL TOPRAK BARASI

GALVANİZLİ ŞERİT LAMA

30x3.5mm

BAKIR TOPRAKLAMA BARASI

PİRİNÇ CİVATA

KABLO PABUCU

KABLO

4

31

2

1. Toprak

2. Yalıtım tabakası

3. Çift 40 cm'lik toprak şeridi bağlantı filizi

4. Bodrum dış duvarı

5. Temel betonu ve demir donatısı

6. Blokaj

7. Yerinin sabitleştirilmesi için 2 m'lik aralıklarla

demir hasıra irtibatlandırılmış temel topraklayıcı

9 7 6

5

8. Donatıya bağlantı pirinç barası

C. TEMEL İÇİNDE 30x3,5 mm TOPRAK ŞERİDİN

YERLEŞTİRİLMESİ İLE TOPRAK ŞERİDİ FİLİZİ

VE EŞPOTANSİYEL TOPRAK BARASI BAĞLANTISI

DETAYI

9. Drenaj

10. Eş potansiiyel pirinç barası(toprak çıkış şerit filiz)

10

8

Bağlantı

filizi

Temel topraklama şeridi (

30x3,5mm ) en alt sıradaki

çelik hasır üzerine yerleştirilmelidir.

Çelik donatı

Bağlantı klemensleri arasındaki

mesafe 2m olmalıdır.

Bağlantı

klemensi

D. ÇELİK DONATILI TEMEL TOPRAKLAMA DETAYI

SU SEVİYESİ

MAX. YER ALTI

YALITIM

BODRUM DIŞ DUVAR

TEMEL

BİNA YALITIMININ İÇİNDE KALAN TEMEL

TESVİYE BETONU

TEMEL TOPRAKLAMA DETAYLARI

    ELEKTROLİTLERLE TEMASA KARŞI DAYANIKLI DÜZENLERLE KORUNMALIDIR.

9- TOPRAKLAMA İLETKENİNDE EKLER, HATA AKIMI GEÇME DURUMLARINDA HERHANGİ BİR KABUL EDİLEMEZ ISI YÜKLENMESİNİ

    ZORUNDA KALINDIĞINDA, GALVANİK PİLLER ve SONUCUNDA GALVANİK AŞINMA OLUŞUMU NEDENİYLE EKLER, ETRAFLARINDAKİ

a) TOPRAKLAMA İLETKENİNDE EKLER GEVŞEK OLMALI ve KOROZYONA KARŞI KORUNMALIDIR. DEĞİŞİK METALLER BAĞLAMAK 

    BAĞLAMAK İÇİN, UYGUN BAĞLANTI PARÇALARI KULLANILMALIDIR. CİVATA BAĞLANTISI YALNIZ BİR CİVATA İLE YAPILIRSA, EN 

b) TOPRAKLAMA İLETKENİNİ,TOPRAKLAYICIYA, ANA TOPRAKLAMA BAĞLANTI UCUNA ve HERHANGİ BİR METALİK  KISMA 

    AZINDAN M10 CİVATA KULLANILMALIDIR.ÖRGÜLÜ İLETKENLERDE (EZMELİ, SIKIŞTIRMALI YADA VİDALI BAĞLANTILAR GİBİ)

    KOVANLI (MANŞONLU) BAĞLANTILARDA KULLANILABİLİR. ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKENLERİN KURŞUN KILIFLARI BAĞLANTI

    NOKTALARINDA SOYULMALIDIR. BAĞLANTI NOKTALARI KOROZYONA KARŞI (ÖRNEĞİN BİTUM GİBİ MADDELER İLE) KORUNMALIDIR. 

ÖNLEMEK İÇİN, İYİ BİR ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİĞE SAHİP OLMALIDIR.

     VEYA BAĞLANTI PARÇASI BİNA BAĞLANTI KUTUSUNUN YANINA YERLEŞTİRİLMELİDİR.

    PARÇALARI, YILDIRIMLIK İLETKENİNİN BAĞLANTISI İÇİN DIŞARI DOĞRU ÇIKARILMALIDIR.

KAMALI (DIN 48834'e göre)  BAĞLANTILAR KULLANILMALIDIR VEYA BAĞLANTILAR DIN 1910 SERİSİ STANDARTLARA UYGUN 

7- TEMEL TOPRAKLAYICININ KISIMLARINI BİRBİRİYLE BAĞLAMAK İÇİN (DIN 48845'e uygun) ÇAPRAZ BAĞLAYICILAR ve UYGUN 

a) ANA POTANSİYEL DENGELEME YAPMAK AMACIYLA POTANSİYEL DENGELEME BARASINA BAĞLANACAK BAĞLANTI FİLİZİ

b) BAĞLANTI FİLİZLERİ, BİNA İÇİNE GİRDİKLERİ YERDEN İTİBAREN EN AZ 1.5m.lik UZUNLUĞA SAHİP OLMALIDIR. BU FİLİZLER

    GİRİŞ NOKTALARINDA KOROZYONA KARŞI EK OLARAK KORUNMALIDIR. BAĞLANTI FİLİZLERİ İNŞAAT SIRASINDA GÖZE 

c) TEMEL TOPRAKLAYICI YILDIRIMA KARŞI KORUMA TOPRAKLAYICISI OLARAK KULLANILACAKSA, ÖZEL BAĞLANTI FİLİZLERİ VEYA 

d) DÜŞEY VEYA DERİN TOPRAKLAYICILAR, TOPRAK İÇERİSİNE ÇIKARILIR ve BİRBİRLERİ ARASINDA ÇUBUK BOYUNDAN DAHA AZ

    MESAFE BIRAKILMALIDIR. ÇAKMA SIRASINDA ÇUBUKLARA ZARAR VERMEYEN ARAÇLAR KULLANILMALIDIR.

    EKLER TOPRAKLAYICILARIN ELEKTRİKSEL İLETİMİNİN MEKANİKSEL ve ISIL DAYANIM EŞDEĞERLERİNİ SAĞLAYACAK 

e) TOPRAKLAMA ŞEBEKESİ İÇERİSİNDEKİ TOPRAKLAMA AĞININ İLETKEN PARÇALARININ BAĞLANMASI İÇİN EKLER KULLANILIR.

8- GENEL OLARAK TOPRAKLAMA İLETKENLERİ,MÜMKÜN OLDUĞUNCA KISA YOLDAN BAĞLANMALIDIR.

    ŞEKİLDE BOYUTLANDIRILMALIDIR.

ŞEKİLDE KAYNAKLA YAPILMALIDIR.

    ÇARPACAK  ŞEKİLDE İŞARETLENMELİDİR.

1- TEMEL TOPRAKLAYICI HER TARAFI BETONLA KAPLANACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR.

2- ÇELİK ŞERİT TOPRAKLAYICILAR TEMELDEKİ DONATININ EN ALT SIRASINA DİK OLARAK YERLEŞTİRİLMELİDİR.

3- TEMEL TOPRAKLAYICI, DİLATASYON DERZLERİNİN OLDUĞU YERLERDE KESİLMELİDİR. SON NOKTALAR TEMELİN DIŞINA 

4- TEMEL TOPRAKLAMASI İÇİN 30x3.5mm ÇELİK ŞERİT KULLANILMALIDIR.BAĞLANTI FİLİZLERİ ÇİNKO ÇELİKTEN YAPILMALI

ÇIKARILMALI VE YETERİNCE ESNEK BAĞLANTI YAPILMALIDIR. BAĞLANTI YERLERİ HER ZAMAN KONTROL EDİLEBİLMELİDİR.

6- DIŞARIDAN BASINÇ YAPAN SUYA KARŞI (DIN 18195 Kısım 6 ya göre) YALITILMIŞ BİNALARDA TEMEL TOPRAKLAYICI, YALITIMIN

ALTINDAKİ BETON TABAKASI İÇİNE YERLEŞTİRİLMELİDİR. BAĞLANTI FİLİZLERİ YA DIŞ YÜZEYDEN VEYA YALITIM MALZEMESİ 

ARKASINDAKİ DOLGU TABAKASINDAN BETON İÇİNE GÖMÜLÜ DURUMDA YUKARI ÇIKARILMALI ve EN YÜKSEK YERALTI SU

SEVİYESİNİN ÜSTÜNDE BİNA İÇİNE SOKULMALIDIR. BAĞLANTI FİLİZLERİ ve KISIMLARI, GEREKLİ ÖNLEMLER ALINIRSA 

 (DIN 18195 Kısım 9'a göre) YALITIM MALZEMESİ İÇİNDENDE GEÇİRİLİP BİNA İÇİNE SOKULABİLİR.

5- TEMEL TOPRAKLAYICI EN ALT SIRADAKİ ÇELİK HASIR ÜZERİNE YERLEŞTİRİLMELİ ve YERİNİ SABİTLEŞTİRMEK İÇİN YAKLAŞIK

2 m.lik ARALIKLARLA ÇELİK HASIRLA BAĞLANMALIDIR.

     ve KOROZYANA DAYANIKLI OLMALIDIR.

(İlgili detaya bakınız.)

TEMEL TOPRAKLAMA TESISATI GENEL NOTLARI:

NOT:

Eşpotansiyel toprak barasına:

   ·    Ana pano topraklama iletkeni

   ·    Ana su borusu topraklama iletkeni (Bina içerisinde borunun binaya girdiği noktaya yakın yerde topraklama iletkeni

         irtibatlandırılacaktır.)

   ·    Kalorifer tesisatI topraklama iletkeni

   ·    TV anteni topraklama iletkeni

   ·    Kompanzasyon panosu topraklama iletkeni

   ·    Yangın hidroforu ve tablosu topraklama iletkeni

   ·    İçme suyu hidroforu ve tablosu topraklama iletkeni

   ·    Aşırı gerilim koruyucu topraklama iletkeni

   ·    UPS cihazları topraklama iletkeni (Cihazlar ayrı ayrı topraklanacaktır.)

   ·    Asansör tabloları topraklama iletkeni (Tablolar ayrı ayrı topraklanacaktır.)

   ·    Asma tavanlardaki kablo kanalları ile elektrik şaftındaki kablo merdivenleri topraklama iletkeni

   ·    Telefon santralleri topraklama iletkeni

   ·    Demir kapıların topraklama iletkeni

   ·    Ana doğalgaz borusu topraklama iletkeni (Bina içerisinde borunun binaya girdiği noktaya yakın yerde topraklama iletkeni

         irtibatlandırılacaktır.)

topraklama iletkenleri bağlanacaktır.

            Ana panolar, kompanzasyon panosu topraklama iletkenleri 50mm², aşırı gerilim koruyucu ve UPS cihazları topraklama

iletkenleri 50mm², diğer elemanların topraklama iletkenleri en az 16mm² izoleli iletkenlerle eşpotansiyel toprak barasına

bağlanacaktır.

NOT:

Temel topraklama tesisatı imalatı yapıldıktan sonra topraklama direnci ölçümü yapılacaktır. Eğer ölçümde

     topraklama direnci istenilen değerin üzerinde çıkarsa; topraklama direncini istenilen değere düşürmek için

     topraklama tesisatına uygun olan yere ilave topraklamalar (bakır çubuk elektrot) yapılması gerekir.

İmalatta bakır çubuk elektrotların etrafına, bakır çubuk çubuk elektrotları birbirine bağlayan iletkenin etrafına

     yeterli miktarda bitkisel toprak konulması toprak direncini düşürmek için uygun olacaktır.

Bakır çubuk elektrotlar arası mesafe bakır çubuk elektrot boyunun iki katından (h = 3,5x2 = 7m)(7m' den) az

     olmayacaktır.

Temel topraklayıcı kısımlarının bağlantısı: temel topraklayıcının kısımlarının birbirleriyle bağlamak için (DIN

     48845' e uygun) çapraz bağlayıcılar ve uygun kamalı (DIN 48834' e göre) bağlantılar kullanılmalıdır veya

     bağlantılar DIN 1910 serisi standartlara uygun şekilde kaynakla yapulmalıdır.

Toprak altında yapılan tüm iletken-çubuk bağlantı ve ekleri termo kaynakla (Cdweld kaynak - Exotermik

     kaynak) yapılacaktır.

Temel topraklayıcı her tarafı betonla kaplanacak şekilde düzenlenmelidir. Galvanizli çelik lama topraklayıcı

     dik olarak en alt sıradaki çelik hasır üzerine yerleştirilmeli ve çelik hasıra bağlanmalıdır. Bağlantı klemensleri

     arası mesafe 2.00m' yi geçmemelidir.

21 Ağustos 2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının

     Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği uygulamada esas alınacaktır.
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  L=15mSEÇiLEN 4m LiK DiREK ÜZERiNE
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NOT: İNİŞ İLETKENİ 2x50mm² ELEKTROLİT DOLU  BAKIR OLACAKTIR. İNİŞ İLETKENİ YAKININDAKİ BÜTÜN METAL TESİSAT

( KORKULUK DEMİRİ, ANTEN DİREĞİ VS. ) PARATONER İNİŞ İLETKENİNE BAĞLANACAKTIR. BAĞLANTILAR İNİŞ İLETKENİ

İLE AYNI MALZEMEDEN OLACAKTIR.  İNİŞ İLETKENİNİ MÜMKÜN OLAN EN KISA YOLDAN TOPRAĞA İNDİRİLECEK VE

İLETKENE KESKİN BÜKÜMLER YAPTIRILMAYACAKTIR.İLETKEN ; DÜŞEY VE YATAY YÜZEYLER ÜZERİNE DÖŞENDİĞİNDE 100 cm

ARALIKLARLA,DÜŞEY YÜZEYLER ÜZERİNE YATAY BİÇİMDE DÖŞENDİĞİNDE 50 cm ARALIKLARLA BAKIR İLETKEN KROŞELERİ

İLE YÜZEYE TESPİT EDİLECEKTİR. İNİŞ İLETKENİNİN EKSİZ OLMASI GEREKMEKTEDİR. EK YAPMAK ZORUNDA KALINIRSA,

YAPILAN EK YERLERİ TERMOKAYNAKLA YAPILARAK, MEKANİK VEYA ELEKTRİK BAKIMINDAN EMNİYETLİ OLMASI SAĞLANMALIDIR.

h:4m DIREK

LEVEL=2

L=15m

YAKALAMA 

UCU

3 metre

BAKIR ÇUBUK TOPRAKLAMA

ELEKTRODU (⌀ 20mm,1.5m)

1.Elektrotlar  arası mesafe projede belirtildiği gibi elektrot boyunun 2 katı olacaktır.

2.Elektrotlar toprağın donma seviyesinin altında (minimum -50cm) bir derinliğe gömülecektir.

3 metre 3 metre

YILDIRIMDAN KORUNMA ( PARATONER ) PLANI

TEMEL TOPRAKLAMA PLANI

TEKHAT ŞEMALARI VE KUVVETLİ AKIM KOLON ŞEMASI PLANI
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KUYU VE KABİN ÜST GÖRÜNÜŞÜ Ö:1/10 
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KUYU TABANINA VE RAYLARA GELEN KUVVETLER Ö:1/10
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Pr:48027,7 N Pr:48027,7 N

P1:96055,4 N

500x400

PASLANMAZ CELIK

HAVALANDIRMA BACASI

ASANSOR KUYUSU YANGIN
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Amper

A

Asansörün Özellikleri(Acil Durum Asansörü)

KW V

Motor

Gucu

1/50

Olcek

Avan

1/10_1/20

Uygulama

Voltaj

380

m/s

Hizi

Gucu

Tasima

Kg.

CINSI

PROJE

durak

Adedi

Durak

Tipi

KumandaMarkasiVerim Tipi Seri No.

No.

Proje

cm.Genislik

Kabin Olculeri

Kg.

Agirlik

Karsi

Tipi

Ray

 mm.

Tipi

HalatSeyir

m.kat

Kat

Adedi Mesafesi

Kg.

Agirligi

Kabin

cm.Derinlik

NOT:

1-MAKİNA DAİRESİ ORTAM SIÇAKLIĞI +5 C ve +40 C ARASINDA

 KORUNACAKTIR.

2-MONTAJ SIRASINDA veya DEĞİŞTİRMEK GEREKTİĞİNDE AĞIR 

 ASANSÖR PARÇALARINI KALDIRMAK İÇİN,MAKİNA DAİRESİ TAVANINA 

 BİR veya BİRDEN FAZLA UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİLMİŞ TAŞIYICI 

 KANCA MONTE EDİLMELİDİR.

31.00 31600 6*119.00 90.75.16 1200800 140 240

2500

+16.50

+9.90

-6.20

-4.50

±0.00

+4.50
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KAT KAPISI Ö:1/10

130

Kabindeki Beyan Kullanılabilir en Kullanılabilir en Kullanılabilir en 

insan yükü küçük kabin alanıküçük kabin alanıküçük kabin alanı

sayısı (kütle) kg (m2) (m2)-İNSAN (m2)-YÜK

1 100¹ 0,28 0,37

2 180² 0,49 0,58

3 225 0,60 0,70

4 300 0,79 0,90

5 400 0,98 1,10

400 1,17 1,68

6 450 1,17 1,30 1,84

7 525 1,31 1,45 2,08

8 600 1,45 1,60 2,32

630 1,66 2,42

9 675 1,59 1,75 2,56

10 750 1,73 1,90 2,80

800 2,00 2,96

11 825 1,87 2,05 3,04

12 900 2,01 2,20 3,28

13 975 2,15 2,35 3,52

1000 2,40 3,60

14 1050 2,29 2,50 3,72

15 1125 2,43 2,65 3,90

16 1200 2,57 2,80 4,08

1250 2,90 4,20

17 1275 2,71 2,95 4,26

18 1350 2,85 3,10 4,44

19 1425 2,99 3,25 4,62

20 1500 3,13 3,40 4,80

1600 3,56 5,04

2000 4,20

2500 5,00

    ¹ Bir kişilik asansör için en küçük beyan yükü

    ² İki kişilik asansör için en küçük beyan yükü

 * 1600 kg üzerindeki yükler için her 100 kg ilave yük başına 0,4 m2 eklenmelidir.

 * 2500 kg üzerindeki yükler için her 100 kg ilave yük başına 0,16m2 eklenmelidir.

 * Kullanılabilir en küçük kabin alanı 20 kişinin üstündeki insan sayıları için

   şahıs başına 0,115 m2 ilave edilir.

Tablo-12 TS EN 81-2'ye göre kullanılabilir kabin alanı, beyan yükü, kabindeki insan

sayısı. 

* Beyan yükünün ara değerleri için kabin alanları enterpolasyonla bulunur.

Sınıf Standart Yükseltilmiş Standart *

Konut 120 80

120 30

Tek firmalı iş merkezi, idari ve okul binaları120 30

Hastane(Ziyaretçi Asansörü) 30 30

*Yüksek binalardaki asansörlerin hesabı için yükseltilmiş standart 

değerlerin seçilmesi tavsiye edilir.

Otel veya çok firmalı işyeri

Tablo-10 İzin verilen en fazla bekleme zamanı (Izul)

Bina Tipi Standart Yükseltilmiş*

KONUT %7,5 %10

OTEL %12 %15

İŞ MERKEZİ

Çoklu %15 %17

Tekli %15 %25

OKUL

%15 %20

HASTANE

%10 %20

OTOPARK

%10 %20

*Yüksek binalardaki asansörlerin hesabı için yükseltilmiş

değerlerin seçilmesi tavsiye edilir.

Tablo-9 Taşınacak insan yüzdesi ( %k)

<1,00

2,2

2,0

Tablo-8 Kişi transfer zamanı

Hız(m/s) tp(s)

Kabin Kapasitesi (P)

4 kişi5 kişi 6 kişi8 kişi10 kişi12 kişi16 kişi20 kişi24 kişi

320 kg400 kg450 kg630 kg800 kg1000 kg1275 kg1600 kg1800 kg

Tablo-7 Kabin kapasitesi

ivme(m/s2)

<1,00 10,0 0,40

1,00 7,0 0,55

1,60 6,0 0,75

2,50 5,5 0,85

3,50 5,0 1,00

5,00 4,5 1,35

>5,00 4,3 1,50

Tablo-6 Tek katı geçme zamanı

Hız(m/s) tg(s)

Kapı tipiKapı genişliği(mm)

T
e
le
s
k
o
p
ik
- 800 2,5 3,0

900 2,5 3,8

1060 2,9 4,0

1100 3,0 4,0

1420 3,7 5,0

M
e
rk
e
z
d
e
n

800 2,0 2,5

900 2,3 2,9

1060 2,5 3,3

1100 2,5 3,5

1420 2,7 3,7

K
a
b
in
 
iç
i 

800 5,0 5,0

900 5,0 5,0

1060 6,0 6,0

1100 6,0 6,0

1420  --  --

Tablo-4 Kapı açılma ve kapanma zamanları

ta(s) tk(s)Darbe

Darbe 

Değer

Ani frenlemeli güvenlik tertibatı

k1

5veya ani frenlemeli kenetleme tertibatının(makaralı tip hariç) 

çalışmasıyla meydana gelen

Ani frenlemeli makaralı güvenlik tertibatı

3

veya ani frenlemeli makaralı kenetleme tertibatının 

çalışmasıyla veya enerji depolayan tipteki oturma tertibatında

veya enerjiyi harcayan tipteki tamponda meydana gelen

Kaymalı güvenlik tertibatı

2

veya kaymalı kenetleme tertibatının çalışmasıyla

veya enerjiyi harcayan tipteki oturtma tertibatında

veya enerjiyi harcayan tipteki tamponda meydana gelen

Boru kırılma vanasının çalışmasıyla meydana gelen 2

Hareket ederken meydana gelen k2 1,2

Yardımcı donanımda meydana gelen k3   (..)¹

    ¹ Tesisin şartlarına göre imalatçı tarafından belirlenmelidir.

Çizelge-1 Darbe katsayıları

Bina Tipi*

KONUT**

her dairede ilk yatak odası için2,0

diğer odaların her biri için 1,0

OTEL her yatak için 1,0

İŞ MERKEZİ çalışma alanının her 12 m2'si için1,0

OKUL sınıf odasının her 10 m2'si için8,0

HASTANE her yatak için 3,0

RESMİ BİNALAR

tek kullanımlı her 12 m2'si için1,0

çok kullanımlı her 15 m2'si için1,0

OTOPARK ticari amaçlı araç adedi başına1,5

özel amaçlı araç adedi başına1,0

*Servis asansörleri bu değerlerin dışındadır.

*Diğer bölümler ve mutfak hesaba katılmayacaktır.

Tablo-1 Binada sürekli bulunan insan sayısı

b

Bina Tipi Durak adedi

KONUT

8 durağa kadar 0,63-1

12 durağa kadar 1-1,6

16 durağa kadar 1,6-2,0

20 durak ve üzeri

Büro ve iş merkezi

5 durağa kadar 1,0

10 durağa kadar 1,6

15 durağa kadar 2,0

20 durağa kadar 2,5

20 durak ve üzeri

Otel

6 durağa kadar 1,0

10 durağa kadar 1,6

15 durağa kadar 2,0

20 durağa kadar 2,5

20 durak ve üzeri

Tablo-2 Kabin hızları

Hız (m/s)

 katsayısı

o
to
m
a
ti
k
,k
a
t 

 
k
a
p
ı
s
ı
 
ç
a
rp
m
a

a
ç
ı
la
n

o
to
m
a
ti
k

 
o
to
m
a
ti
k

Ana giriş Kabin Kapasitesi (P)

üzerindeki 4 kişi 5 kişi 6 kişi 8 kişi 10 kişi 13 kişi16 kişi20 kişi 24 kişi

kat adedi 320 kg400 kg 450 kg630 kg800 kg1000 kg1275 kg1600 kg1800 kg

2 1,1 2,1 2,2 2,0 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6

3 1,9 2,9 3,0 2,9 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4

4 2,7 3,7 3,8 3,6 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2

5 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4,9 5,0 5,0

6 5,2 5,3 5,4 5,6 5,7 5,8 5,9 5,9 6,0

7 6,1 6,1 6,2 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 6,9

8 6,9 7,0 7,1 7,4 7,5 7,6 7,8 7,9 7,9

9 7,7 7,8 7,9 8,2 8,4 8,6 8,7 8,8 8,9

10 8,5 8,6 8,7 9,1 9,3 9,5 9,7 9,8 9,9

11 9,3 9,4 9,6 10,1 10,2 10,4 10,6 10,7 10,8

12 10,1 10,3 10,4 10,8 11,1 11,3 11,5 11,7 11,8

13 10,9 11,0 11,2 11,7 12,0 12,2 12,5 12,6 12,7

14 11,7 11,9 12,1 12,6 12,9 13,1 13,4 13,6 13,7

15 12,5 12,7 12,9 13,4 13,8 14,0 14,3 14,5 14,7

16 13,3 13,4 13,7 14,3 14,7 14,9 15,3 15,5 15,6

17 14,1 14,3 14,5 15,2 15,6 15,8 16,2 16,4 16,6

18 14,9 15,2 15,4 16,0 16,5 16,8 17,1 17,4 17,5

19 15,7 16,0 16,2 16,9 17,4 17,7 18,1 18,3 18,5

20 16,5 16,7 17,0 17,8 18,2 18,6 19,0 19,3 19,4

21 17,3 17,6 17,9 19,5 19,1 19,5 19,9 20,2 20,4

22 18,1 18,4 18,7 19,6 20,0 20,4 20,9 21,1 21,3

23 18,9 19,2 19,5 20,4 20,9 21,3 21,8 22,1 22,3

24 19,7 20,0 20,3 21,2 21,8 22,2 22,7 23,0 23,2

N=Ana giriş üzerindeki kat adedi

Tablo-3 Ortalama en yüksek dönüş katı

Ana giriş Kabin Kapasitesi (P)

üzerindeki 4 kişi 5 kişi 6 kişi8 kişi 10 kişi12 kişi16 kişi20 kişi24 kişi

kat adedi 320 kg 400 kg 450 kg630 kg800 kg1000 kg1275 kg1600 kg1800 kg

2 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

3 2,4 2,6 2,7 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0

4 2,7 2,8 3,3 3,6 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0

5 2,9 3,1 3,3 3,8 4,3 4,4 4,7 4,9 4,9

6 3,1 3,3 3,5 4,1 4,6 5,0 5,4 5,7 5,8

7 3,2 3,5 3,7 4,4 5,0 5,4 6,0 6,4 6,6

8 3,3 3,5 3,8 4,6 5,3 5,8 6,6 7,1 7,4

9 3,4 3,6 3,9 4,8 5,5 6,1 7,0 7,6 8,1

10 3,4 3,7 4,0 4,9 5,7 6,4 7,4 8,1 8,7

11 3,5 3,7 4,0 5,0 5,9 6,6 7,8 8,6 9,2

12 3,5 3,8 4,1 5,1 6,0 6,8 8,1 9,0 9,7

13 3,6 3,8 4,1 5,2 6,1 7,0 8,3 9,4 10,2

14 3,6 3,9 4,2 5,3 6,3 7,1 8,6 9,7 10,6

15 3,6 3,9 4,2 5,4 6,4 7,3 8,8 10,0 11,0

16 3,6 3,9 4,3 5,4 6,5 7,4 9,0 10,4 11,4

17 3,7 4,0 4,3 5,5 6,5 7,5 9,2 10,6 11,7

18 3,7 4,0 4,3 5,5 6,6 7,6 9,3 10,8 12,0

19 3,7 4,0 4,3 5,6 6,7 7,7 9,5 11,0 12,3

20 3,7 4,1 4,4 5,6 6,7 7,8 9,6 11,2 12,5

21 3,7 4,1 4,4 5,6 6,8 7,9 9,8 11,4 12,8

22 3,7 4,1 4,4 5,7 6,8 7,9 9,9 11,5 13,0

23 3,8 4,2 4,4 5,7 6,9 8,0 10,0 11,7 13,2

24 3,8 4,2 4,4 5,7 6,9 8,0 10,1 11,9 13,4

N=Ana giriş üzerindeki kat adedi

                                                                     Tablo-5 Ortalama durak adedi

S = N*(1 - ((N - 1) / N)p)

 N-1

 i=1
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ASANSÖR AVAN PLANI

AÇIKLAMASEMBOL

ÖZEL1 4x14 W SIVA ALTI 60*60 ARMATÜR

ÖZEL 2 2x36 W SIVA ALTI 60*60 ENDİREKT ARMATÜR

ÖZEL 3 1x18 W SIVA ALTI SPOT ARMATÜR IP44 

E

U1 - 1x36W TİP ETANJ FLÜORESAN ARMATÜR 

T1 - 1x18W TİP FLÜORESAN ARMATÜR 

TALİ ŞEBEKE PANOSU

TALİ KUVVET PANOSU

TALİ UPS PANOSU

KLEMENS KUTUSU

KOMÜTATÖR ANAHTAR

ADİ ANAHTAR

VAVİEN ANAHTAR

ETANJ KOMÜTATÖR ANAHTAR

ETANJ ADİ ANAHTAR

DARBE AKIM ANAHTARI

3 SAAT SÜRELİ ACİL DURUM AYDINLATMA KİTİ

S 360° SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ

TÜM AYDINLATMA LİNYELERİNE 

 3x2.5mm² NHXMH KABLO ÇEKİLECEKTİR.

 SORTİLERDE İSE 3x1.5mm² NHXMH KABLO ÇEKİLECEKTİR.

TÜM EKLERDE LÜSTÜR KLEMENS KULLANILACAKTIR.

TESİSATLARDA KULLANILAN BORULARDA HALOJENFREE OLACAKTIR

S

360° SENSÖR

ATY4-4x18W

AÇIKLAMASEMBOL

ŞEBEKE PRİZİ(220V)

ETANJ ŞEBEKE PRİZİ(220V)

ŞEBEKE PRİZİ(380V)

ETANJ ŞEBEKE PRİZİ(380V)

KAPAKLI ŞEBEKE PRİZİ(220V)

UPS PRİZİ(220V)

ÇALIŞMA GRUBU(1Ş+2U+1T+1D)

YATAY TİP HASTA YATAK BAŞI ÜNİTESİ(1Ş+2U)

DÖŞEME ALTI PRİZ GRUBU (1Ş+2U+1T+1D)

1 MONOFAZE 1 TRİFAZE KOMBİNE PRİZ KUTUSU

TÜM PRİZ LİNYE VE SORTİLERİ

 3x2.5mm² NHXMH KABLO OLACAKTIR.

TALİ ŞEBEKE PANOSU

TALİ KUVVET PANOSU

TALİ UPS PANOSU

KLEMENS KUTUSU

YATAY TiPH.Y.B.U

2

TV+ŞEBEKE PRİZ GRUBU

TELEFON PRİZİ

DATA PRİZİ

TV PRİZİ

AÇIKLAMASEMBOL

ŞEBEKE PRİZİ(220V)

ETANJ ŞEBEKE PRİZİ(220V)

ŞEBEKE PRİZİ(380V)

ETANJ ŞEBEKE PRİZİ(380V)

KAPAKLI ŞEBEKE PRİZİ(220V)

UPS PRİZİ(220V)

ÇALIŞMA GRUBU(1Ş+2U+1T+1D)

YATAY TİP HASTA YATAK BAŞI ÜNİTESİ(1Ş+2U)

DÖŞEME ALTI PRİZ GRUBU (1Ş+2U+1T+1D)

1 MONOFAZE 1 TRİFAZE KOMBİNE PRİZ KUTUSU

RACK KABİNET

TV DAĞITIM KUTUSU

ISDN TELEFON SANTRALİ

HEAD-END TV SANTRALİ

YATAY TiP

H.Y.B.U

2

TV+ŞEBEKE PRİZ GRUBU

TELEFON PRİZİ

DATA PRİZİ

TV PRİZİ

RACK

KABİN

TVDK

AÇIKLAMASEMBOL

5W HAT TRAFOLU TAVAN TİPİ HOPARLÖR 

POTANSİYOMETRE & 3 KANALLI KANAL SEÇİCİ

CCTV MERKEZİ

SES YAYIN VE ANONS MERKEZİ

DAHİLİ TİP IP KAMERA

S.Y.S.

CCTV

HARİCİ TİP IP KAMERA

H

MİKROFONU

ZON KONTROLLÜ & ACİL ANONS ÜNİTELİ ANONS

5W HAT TRAFOLU KOLON TİPİ HOPARLÖR 

AÇIKLAMASEMBOL

AKILLI ANALOG ADRESLİ SICAKLIK DEDEKTÖRÜ

AKILLI ANALOG ADRESLİ YANGIN İHBAR BUTONU

YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ 

AKILLI ANALOG ADRESLİ YANGIN İHBAR SANTRALİ

AKILLI ANALOG ADRESLİ DUMAN DEDKTÖRÜ

DEDEKTÖRÜ

Y.I.S.

AKILLI ANALOG ADRESLİ DUMAN DEDKTÖRÜ(ASMATAVAN İÇİ)

K AKILLI ANALOG ADRESLİ KOMBİNE DUMAN VE SICAKLIK

H

CIKIS SÜREKLİ YANAN 3 SAAT SÜRELİ ACİL DURUM

CIKIS

YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ 

SÜREKLİ YANAN 3 SAAT SÜRELİ ACİL DURUM

DAHİLİ TİP FLAŞÖRLÜ ELEKTRONİK YANGIN İHBAR SİRENİS

ACİLÇ.

YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ 

SÜREKLİ YANAN 3 SAAT SÜRELİ ACİL DURUM

AÇIKLAMASEMBOL

GALVANİZ KABLO KANALI

DÖŞEME ALTI KANAL

DÖŞEME ALTI BUAT

:  DAHİLİ TİP RENKLİ SABİT IP KAMERA

:  HARİCİ TİP DAY/NIGHT RENKLİ SABİT IP KAMERA

Cihaz

19Dahili Tip IP Kamera

Harici Tip IP Kamera3

Adet

11(CAT6 UTP

HF)

11(3x1.5

NHXMH)

CCTV SİSTEMİ KOLON ŞEMASI

Z
E
M
İ
N
 
K
A
T

1
. 
K
A
T

6(CAT6 UTP

HF)

6(3x1.5

NHXMH)

1K-UT

ZK-UT

B
O
D
R
U
M
 
K
A
T

4(3x1.5

NHXMH)

4(CAT6 UTP

HF)

Ç
A
T
I

1(CAT6 UTP

HF)

1(3x1.5

NHXMH)

BK-UT

x2(16 KANAL NVR KAYIT CİHAZI)

x2 (21'' LCD MONİTÖR)

İNŞAAT ALANI=732.20m2

ZEMİN KAT PLANI_1/100

AİLE SAĞLIĞI-HALK SAĞLIĞI

C EBA G H ID F

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

1 1

TÜ
B
E
R
K
ÜL
O
Z

1
1
2
 
AC
İL
 
S
AĞ
LI
K

SEDYE 

MEKANİK ŞAFT

ASANSÖRÜ

H
İZ
M
E
TL
E
R
İ

Aİ
LE
 
S
AĞ
LI
ĞI
 
M
E
R
K
E
Z
İ

ECA B G H ID F

soyunma

soyunma

İNŞAAT ALANI=732.20m2

1. KAT PLANI_1/100

C EBA G H ID F

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

1 1

SEDYE 

MEKANİK ŞAFT

ASANSÖRÜ

ECBA G IHD F

İNŞAAT ALANI=743.82m2

BODRUM KAT PLANI_1/100

C EBA G H ID F

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

1 1

SEDYE 

MEKANİK ŞAFT

ASANSÖRÜ

C EBA G H ID F

KU
RA
NG

LE
Z

KU
RA
NG

LE
Z

KU
RA
NG

LE
Z

KU
RA
NG

LE
Z

KU
RA
NG

LE
Z

KU
RA
NG

LE
Z

SERVİS AVLUSU

İNŞAAT ALANI=118.26m2

ÇATI KATI PLANI_1/100

C EBA G H ID F

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

1 1

MEKANİK ŞAFT

C EBA G H ID F

H.B.

H.B.

2

3

4

5

6

7

1

TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

BİNA OTURUM ALANI

DAĞITIM

..../..../2017 /

EU-01 1/100

PROJE ADI

P
R
O
J
E

B
İ
L
G
İ
L
E
R
İ İLÇESİİLİ

KÖY / MAHALLE

TOPLAM İNŞAAT ALANI

PAFTA

ARSA ALANI KAT ADETİ

ADA PARSEL

İNŞAAT TÜRÜ

PROJE MÜELLİFLERİ

MEKANİK

PROJESİ

MİMARİ PROJE

STATİK PROJE

ELEKTRİK PROJESİ

PEYZAJ PROJESİ

ADI SOYADI ÜNVANI

ODA

SİCİL NO

İMZA ADRES BİLGİLERİ

İNCELEME-KONTROL

MİMARİ PROJE

STATİK PROJE

PEYZAJ PROJESİ

ADI SOYADI ÜNVANI TARİH İMZA

BİRİM AMİRİ ONAY

BU KISIM İDARİ İŞLERİ ŞUBESİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

DEPREM BÖLGESİ

YÜKLENİCİ

MEKANİK

PROJESİ

ELEKTRİK PROJESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C.

..../..../2017

ONAY TARİHİ VE SAYISI

..../..../2017

E

PAFTA ADI

PAFTA NO ÖLÇEK

..../..../2017

BÖLGE TEKNİK KOORDİNATÖRÜ

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MBY MİMARLIK

adres: çankaya mah. çobanyıldızı sk. 9/1 çankaya-ankara

t: 0312 4661651_f: 0312 4661652

T.C.Sağlık Bakanlığı

HALK SAĞLIĞI AİLE MERKEZİ (HASAM) TİP PROJESİ

ANKARA  GÖLBAŞI / KIZILCAŞAR

EMSAL ALANI=521.14m2

EMSAL ALANI=732.20m2

EMSAL ALANI=732.20m2

TOPLAM EMSAL ALANI=1985.54 m2

TOPLAM EMSAL ALANI=1985.54 m2 TOPLAM EMSAL ALANI=1985.54 m2

TOPLAM EMSAL ALANI=1985.54 m2

ANA PANO ODASI

B_05

12.56m²

KAZAN DAİRESİB_07

19.96m²

JENERATÖR

B_10

15.40m²

TRAFO

B_11

15.50m²

KLİMA SANTRALİB_04

29.30m²

KORİDOR

B_09

34.54 m²

DEPO

B_03

14.85m²

DEPO

B_02

14.85m²

SU DEPOSU

B_01

27.45m²

DEPO

B_29

21.42m²

DEPO

B_28

21.42m²

EĞİTMEN ODASI

B_24

21.48m²

EĞİTİM SALONU

B_23

44.81m²

KORİDOR

B_25

90.05 m²

SOĞUK ZİNCİR ODASI

B_12

22.27m²

BAY SOY-WC

B_13

13.50m²

BAYAN SOY-WC

B_14

13.50m²

HOL

B_15

11.80m²

FUAYE

B_26

44.81m²

BAYAN WC

B_22

6.26m²

HOL

B_21

12.69m²

ENGELLİ WC

B_20

4.47m²

BAY WC

B_19

7.38m²

TOPLANTI SALONU

B_18

53.36m²

SPOR SALONU

B_17

19.56m²

SPOR SALONU

B_16

31.35m² MUAYENE ODASI

1_10

16.30 m²

MUAYENE ODASI

1_09

16.77m²

MUAYENE ODASI

1_08

16.87m²

MUAYENE ODASI

1_07

16.77m²

KETEM ODASI

1_05

17.36m²

WC

1_03

3.47 m²WC

1_02

3.47 m²

ÜREME SAĞLIĞI ODASI

1_01

17.56m²

depo

1_04

1.60 m²

KORİDOR

1_06

60.99m²

LABORATUVAR

1_39

8.18m²

USG

1_38

10.17m²

FİZYOTERAPİ ÜNİTESİ

1_37

18.90m²

BESLENME DANIŞM.

1_36

18.90 m²

AĞIZ-DİŞ SAĞL. 

1_34

18.90 m²

PSİKOLOJİK DANIŞM.

1_33

18.90m²

MUAYENE ODASI

1_32

18.90 m²

BAY WC-ABD.

1_31

4.29 m²

BAY İBADETHANE

1_29

9.76 m²

HOL

1_30

3.88m²

SEKRETER-BEKLEME

1_28

12.20m²

SORUMLI HEKİM ODASI1_27

18.81 m²

AÇIK OFİS

1_26

25.93 m²

AÇIK OFİS

1_24

25.93 m²

YEMEKHANE (ÇOK AMAÇLI SALON)

1_23

53.05m²

SERVİS-KAT OFİSİ

1_22

11.69m²

BAYAN İBADETHANE

1_19

6.60 m²

HOL

1_21

3.92m²

BAYAN WC-ABD.

1_20

4.29m²

PERSONEL DİNLENME

1_18

15.18 m²

KAT SEKRETERİ1_16

14.62 m²

DANIŞMA-KAYIT

1_17

10.83m²

KORİDOR-BEKLEME

1_35

65.98m²

MUAYENE ODASI

1_15

14.87 m²

BAY WC

1_12

1.88m²

BAYAN WC

1_11

1.88 m²

ENGELLİ WC1_13

3.88 m²

PASPAS

1_14

2.20 m²

MAMOGRAFİ

Z_07

15.02m²

NUMUNE ALMA

Z_09

5.53²

LABORATUVAR

Z_08

8.22m²

TEKNİSYEN ODASI

Z_06

12.00m²

BAYAN WC

Z_10

1.88m²

BAY WCZ_11

1.88m²

ENGELLİ WC

Z_12

3.88m²

PASPAS

Z_13

2.20m²

İŞ SAĞ. GÜV. UZMANI

Z_14

14.87 m²

RÖNTGEN

Z_05

26.02m²

MUAYENE ODASI

Z_04

10.91 m²

MUAYENE ODASI

Z_03

10.91 m²

AŞI ODASI

Z_02

10.94m²

RÜZGARLIKZ_01

8.75 m²

KORİDOR

Z_42

35.57m²

LABORATUVAR

Z_41

5.60m²

BALGAM

Z_40

2.25 m²

İŞ GÜV. POLİKLİNİĞİ

Z_38

15.45m²

WC

Z_39

4.93 m²

İŞ GÜV. POLİKLİNİĞİ

Z_37

15.57m²

RÜZGARLIK

Z_35

6.95 m²

ACİL MÜDEHALE

Z_34

16.07m²

MUAYENE ODASI

Z_33

16.07m²

YAŞAM ALANI

Z_31

16.02 m²

KORİDOR

Z_30

16.64m²

RÜZGARLIKZ_29

8.83 m²

WC

Z_28

3.63 m²

PERSONEL ODASI

Z_27

12.36m²

PERSONEL ODASI

Z_26

12.45 m²

EMZİRME

Z_24

3.60m²

WC

Z_25

3.45 m²

WC

Z_23

4.42 m²

AİLE PLANLAMA-GEBE İZLEMZ_22

16.77 m²

MUAYENE ODASI

Z_21

17.05 m²

MUAYENE ODASI

Z_20

16.77m²

MUAYENE ODASI

Z_19

16.34 m²

MUAYENE ODASI

Z_18

16.02m²

AŞI-BEBEK İZLEM

Z_17

14.87m²

KORİDOR-BEKLEME

Z_32

63.36 m²KORİDOR-BEKLEMEZ_36

119.60 m²

DANIŞMA-KAYIT

Z_16

12.00m²

SANTRAL+GÜVENLİK ODASIZ_15

14.62 m²

DEPO

2_01

11.79m²

DEPO

2_02

11.79 m²

KORİDOR

2_03

19.90 m²

DEPO

2_04

22.25m²

ASANSÖR MAK. DAİRESİ

2_05

12.79m²

KORİDOR

1_25

39.92m²

FATİH DEMİREZEN ELK. MÜH 49311

ELEKTRİK

PLANLARI

U1-1x36W U1-1x36W

U1-1x36W U1-1x36W

U1-1x36W U1-1x36W

U1-1x36W U1-1x36W

U1-1x36W U1-1x36W

U1-1x36W

U1-1x36W

U1-1x36W

U1-1x36W

U1
-1

x36
W

U1
-1

x36
W

U1
-1

x36
W

U1
-1

x36
W

U1
-1

x36
W

U1
-1

x36
W

U1
-1

x36
W

U1
-1

x36
W

ÖZ2-2x36W

ÖZ2-2x36W

ÖZ2-2x36W ÖZ2-2x36W

ÖZ2-2x36W ÖZ2-2x36W

ÖZ2-2x36W ÖZ2-2x36W

ÖZ2-2x36W ÖZ2-2x36W

ÖZ2-2x36W ÖZ2-2x36W

ÖZ2-2x36W ÖZ2-2x36W

ÖZ2-2x36W ÖZ2-2x36W

U1-1x36W U1-1x36W

U1-1x36W U1-1x36WU1-1x36W

ÖZ1-1X56W

E

E

U1
-1

x36
W

U1
-1

x36
W

U1-1x36W U1-1x36W

ÖZ3-1x18W ÖZ3-1x18W

ÖZ3-1x18WÖZ3-1x18W ÖZ3-1x18W

T1-1x18W T1-1x18W

ÖZ3-1x18W ÖZ3-1x18W

ÖZ3-1x18WÖZ3-1x18W ÖZ3-1x18W

T1-1x18W T1-1x18W

ÖZ3-1x18W ÖZ3-1x18W ÖZ3-1x18W ÖZ3-1x18W

ÖZ3-1x18W

ÖZ3-1x18W

T1-1x18WT1-1x18W

T1-1x18W

T1-1x18WT1-1x18W

D.
A.A

.

D.
A.A

.

D.
A.A

.

D.
A.A

.

D.
A.A

.

D.
A.A

.

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

ÖZ4
-1

x13
 W

S
E

S
E

A3 A1

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A23

A22

A5A6A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

BK-UT

BK-AT

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

E

E

E

E

E

A20

A21

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

A4 A2

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

E E E

ÖZ2-2x36W

ÖZ2-2x36W

ÖZ2-2x36W

ÖZ2-2x36W

ÖZ2-2x36W
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ÖZ2-2x36W
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ÖZ2-2x36W

ÖZ2-2x36W

ÖZ2-2x36W

ÖZ2-2x36W

ÖZ2-2x36W

ÖZ2-2x36W

ÖZ3-1x18W ÖZ3-1x18W

T1-1x18W

T1-1x18W

ÖZ2-2x36W

ÖZ2-2x36W

ÖZ3-1x18W

ÖZ3-1x18W ÖZ3-1x18W

T1-1x18W

T1-1x18W T1-1x18W

ÖZ2-2x36W
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ÖZ2-2x36W
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ÖZ3-1x18W

ÖZ3-1x18W
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ÖZ1-4x14W
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.
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D.
A.A
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A.A

.
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E
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A5 A6 A7
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A11A12A12A13
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A17

A16

A15
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A22

A20

A21

A18
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A19
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1K-UT

1K-AT
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A23
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ÖZ3-1x18W

ÖZ3-1x18W ÖZ3-1x18W

T1-1x18W

T1-1x18W T1-1x18W

ÖZ2-2x36W

ÖZ2-2x36W

ÖZ1-4x14W

D.
A.A

.

E

E

ÖZ3-1x18W

ÖZ3-1x18W

ÖZ3-1x18W
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A12A13A14
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A15

A16A16
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A19
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A20
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A24

A24

A25

ZK-UTZK-AT

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W
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ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W

ÖZ1-1X56W
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ÖZ1-1X56W

A2 A3
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E

E
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ÖZ3-1x18W
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U1-1x36W

U1
-1

x36
W

U1-1x36W

S
E

S
E

ÖZ4
-1

x13
 W

U1-1x36W

A3

A4A1

A5

A2

ÇK-AT

ÖZ1-1X56W ÖZ1-1X56W
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1. KAT PLANI_1/100

C EBA G H ID F
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4
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2

3
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5

6
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1 1

SEDYE 

MEKANİK ŞAFT

ASANSÖRÜ

ECBA G IHD F
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BODRUM KAT PLANI_1/100

C EBA G H ID F
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3

4

5

6
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6
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1 1

SEDYE 

MEKANİK ŞAFT

ASANSÖRÜ
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KU
RA
NG

LE
Z

KU
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NG
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Z
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NG
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Z
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NG
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Z

KU
RA
NG
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Z

KU
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NG
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Z

SERVİS AVLUSU

İNŞAAT ALANI=118.26m2

ÇATI KATI PLANI_1/100

C EBA G H ID F

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

1 1

MEKANİK ŞAFT

C EBA G H ID F

H.B.

H.B.

2

3

4

5

6

7

1

TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

EMSAL ALANI=521.14m2

EMSAL ALANI=732.20m2

EMSAL ALANI=732.20m2

TOPLAM EMSAL ALANI=1985.54 m2

TOPLAM EMSAL ALANI=1985.54 m2 TOPLAM EMSAL ALANI=1985.54 m2

TOPLAM EMSAL ALANI=1985.54 m2

ANA PANO ODASI

B_05

12.56m²

KAZAN DAİRESİB_07

19.96m²

JENERATÖR

B_10

15.40m²

TRAFO

B_11

15.50m²

KLİMA SANTRALİB_04

29.30m²

KORİDOR

B_09

34.54 m²

DEPO

B_03

14.85m²

DEPO

B_02

14.85m²

SU DEPOSU

B_01

27.45m²

DEPO

B_29

21.42m²

DEPO

B_28

21.42m²

EĞİTMEN ODASI

B_24

21.48m²

EĞİTİM SALONU

B_23

44.81m²

KORİDOR

B_25

90.05 m²

SOĞUK ZİNCİR ODASI

B_12

22.27m²

BAY SOY-WC

B_13

13.50m²

BAYAN SOY-WC

B_14

13.50m²

HOL

B_15

11.80m²

FUAYE

B_26

44.81m²

BAYAN WC

B_22

6.26m²

HOL

B_21

12.69m²

ENGELLİ WC

B_20

4.47m²

BAY WC

B_19

7.38m²

TOPLANTI SALONU

B_18

53.36m²

SPOR SALONU

B_17

19.56m²

SPOR SALONU

B_16

31.35m² MUAYENE ODASI

1_10

16.30 m²

MUAYENE ODASI

1_09

16.77m²

MUAYENE ODASI

1_08

16.87m²

MUAYENE ODASI

1_07

16.77m²

KETEM ODASI

1_05

17.36m²

WC

1_03

3.47 m²WC

1_02

3.47 m²

ÜREME SAĞLIĞI ODASI

1_01

17.56m²

depo

1_04

1.60 m²

KORİDOR

1_06

60.99m²

LABORATUVAR

1_39

8.18m²

USG

1_38

10.17m²

FİZYOTERAPİ ÜNİTESİ

1_37

18.90m²

BESLENME DANIŞM.

1_36

18.90 m²

AĞIZ-DİŞ SAĞL. 

1_34

18.90 m²

PSİKOLOJİK DANIŞM.

1_33

18.90m²

MUAYENE ODASI

1_32

18.90 m²

BAY WC-ABD.

1_31

4.29 m²

BAY İBADETHANE

1_29

9.76 m²

HOL

1_30

3.88m²

SEKRETER-BEKLEME

1_28

12.20m²

SORUMLI HEKİM ODASI1_27

18.81 m²

AÇIK OFİS

1_26

25.93 m²

AÇIK OFİS

1_24

25.93 m²

YEMEKHANE (ÇOK AMAÇLI SALON)

1_23

53.05m²

SERVİS-KAT OFİSİ

1_22

11.69m²

BAYAN İBADETHANE

1_19

6.60 m²

HOL

1_21

3.92m²

BAYAN WC-ABD.

1_20

4.29m²

PERSONEL DİNLENME

1_18

15.18 m²

KAT SEKRETERİ1_16

14.62 m²

DANIŞMA-KAYIT

1_17

10.83m²

KORİDOR-BEKLEME

1_35

65.98m²

MUAYENE ODASI

1_15

14.87 m²

BAY WC

1_12

1.88m²

BAYAN WC

1_11

1.88 m²

ENGELLİ WC1_13

3.88 m²

PASPAS

1_14

2.20 m²

MAMOGRAFİ

Z_07

15.02m²

NUMUNE ALMA

Z_09

5.53²

LABORATUVAR

Z_08

8.22m²

TEKNİSYEN ODASI

Z_06

12.00m²

BAYAN WC

Z_10

1.88m²

BAY WCZ_11

1.88m²

ENGELLİ WC

Z_12

3.88m²

PASPAS

Z_13

2.20m²

İŞ SAĞ. GÜV. UZMANI

Z_14

14.87 m²

RÖNTGEN

Z_05

26.02m²

MUAYENE ODASI

Z_04

10.91 m²

MUAYENE ODASI

Z_03

10.91 m²

AŞI ODASI

Z_02

10.94m²

RÜZGARLIKZ_01

8.75 m²

KORİDOR

Z_42

35.57m²

LABORATUVAR

Z_41

5.60m²

BALGAM

Z_40

2.25 m²

İŞ GÜV. POLİKLİNİĞİ

Z_38

15.45m²

WC

Z_39

4.93 m²

İŞ GÜV. POLİKLİNİĞİ

Z_37

15.57m²

RÜZGARLIK

Z_35

6.95 m²

ACİL MÜDEHALE

Z_34

16.07m²

MUAYENE ODASI

Z_33

16.07m²

YAŞAM ALANI

Z_31

16.02 m²

KORİDOR

Z_30

16.64m²

RÜZGARLIKZ_29

8.83 m²

WC

Z_28

3.63 m²

PERSONEL ODASI

Z_27

12.36m²

PERSONEL ODASI

Z_26

12.45 m²

EMZİRME

Z_24

3.60m²

WC

Z_25

3.45 m²

WC

Z_23

4.42 m²

AİLE PLANLAMA-GEBE İZLEMZ_22

16.77 m²

MUAYENE ODASI

Z_21

17.05 m²

MUAYENE ODASI

Z_20

16.77m²

MUAYENE ODASI

Z_19

16.34 m²

MUAYENE ODASI

Z_18

16.02m²

AŞI-BEBEK İZLEM

Z_17

14.87m²

KORİDOR-BEKLEME

Z_32

63.36 m²KORİDOR-BEKLEMEZ_36

119.60 m²

DANIŞMA-KAYIT

Z_16

12.00m²

SANTRAL+GÜVENLİK ODASIZ_15

14.62 m²

DEPO

2_01

11.79m²

DEPO

2_02

11.79 m²

KORİDOR

2_03

19.90 m²

DEPO

2_04

22.25m²

ASANSÖR MAK. DAİRESİ

2_05

12.79m²

KORİDOR

1_25

39.92m²

AYDINLATMA PLANI AYDINLATMA PLANI

AYDINLATMA PLANIAYDINLATMA PLANI

P9

P10,

P11U3

P12

P1U1P2U2

P3

P4

P5

P7

P6

P8

BK-UT

BK-AT

PRİZ & UPS PLANI

2 2

P23U15

P22U15

P21U15

P20U14

P19U14

P18U14

P17U13

P16U12 P15U12 P14U11 P13U11 P12U10 P11U10 P10

P8U8

P7U7

P9U9

P6U5

P5U3P4P3

P1U1

P2U2

P25U16

P24

1K-UT

1K-AT

U4

U6

PRİZ & UPS PLANI

2

2 2

P23U23

P22U22

P21U21

P20U20

P19U19

P18U18

P17U17

P16U16

P15U15 P14U14

P25U24

P24

P1U1

P2U2

P3U3 P4U4

P13U13

P12U12 P11U11

P9U9

P10U10

P8U8

P7U7

P6U6

P5U5

ZK-UT

ZK-AT

PRİZ & UPS PLANI

ÇK-AT

P1 P3

P2
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SEDYE 
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ÇATI KATI PLANI_1/100

C EBA G H ID F
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MEKANİK ŞAFT
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1

TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

EMSAL ALANI=521.14m2

EMSAL ALANI=732.20m2

EMSAL ALANI=732.20m2

TOPLAM EMSAL ALANI=1985.54 m2

TOPLAM EMSAL ALANI=1985.54 m2 TOPLAM EMSAL ALANI=1985.54 m2

TOPLAM EMSAL ALANI=1985.54 m2

ANA PANO ODASI

B_05

12.56m²

KAZAN DAİRESİB_07

19.96m²

JENERATÖR

B_10

15.40m²

TRAFO

B_11

15.50m²

KLİMA SANTRALİB_04

29.30m²

KORİDOR

B_09

34.54 m²

DEPO

B_03

14.85m²

DEPO

B_02

14.85m²

SU DEPOSU

B_01

27.45m²

DEPO

B_29

21.42m²

DEPO

B_28

21.42m²

EĞİTMEN ODASI

B_24

21.48m²

EĞİTİM SALONU

B_23

44.81m²

KORİDOR

B_25

90.05 m²

SOĞUK ZİNCİR ODASI

B_12

22.27m²

BAY SOY-WC

B_13

13.50m²

BAYAN SOY-WC

B_14

13.50m²

HOL

B_15

11.80m²

FUAYE

B_26

44.81m²

BAYAN WC

B_22

6.26m²

HOL

B_21

12.69m²

ENGELLİ WC

B_20

4.47m²

BAY WC

B_19

7.38m²

TOPLANTI SALONU

B_18

53.36m²

SPOR SALONU

B_17

19.56m²

SPOR SALONU

B_16

31.35m² MUAYENE ODASI

1_10

16.30 m²

MUAYENE ODASI

1_09

16.77m²

MUAYENE ODASI

1_08

16.87m²

MUAYENE ODASI

1_07

16.77m²

KETEM ODASI

1_05

17.36m²

WC

1_03

3.47 m²WC

1_02

3.47 m²

ÜREME SAĞLIĞI ODASI

1_01

17.56m²

depo

1_04

1.60 m²

KORİDOR

1_06

60.99m²

LABORATUVAR

1_39

8.18m²

USG

1_38

10.17m²

FİZYOTERAPİ ÜNİTESİ

1_37

18.90m²

BESLENME DANIŞM.

1_36

18.90 m²

AĞIZ-DİŞ SAĞL. 

1_34

18.90 m²

PSİKOLOJİK DANIŞM.

1_33

18.90m²

MUAYENE ODASI

1_32

18.90 m²

BAY WC-ABD.

1_31

4.29 m²

BAY İBADETHANE

1_29

9.76 m²

HOL

1_30

3.88m²

SEKRETER-BEKLEME

1_28

12.20m²

SORUMLI HEKİM ODASI1_27

18.81 m²

AÇIK OFİS

1_26

25.93 m²

AÇIK OFİS

1_24

25.93 m²

YEMEKHANE (ÇOK AMAÇLI SALON)

1_23

53.05m²

SERVİS-KAT OFİSİ

1_22

11.69m²

BAYAN İBADETHANE

1_19

6.60 m²

HOL

1_21

3.92m²

BAYAN WC-ABD.

1_20

4.29m²

PERSONEL DİNLENME

1_18

15.18 m²

KAT SEKRETERİ1_16

14.62 m²

DANIŞMA-KAYIT

1_17

10.83m²

KORİDOR-BEKLEME

1_35

65.98m²

MUAYENE ODASI

1_15

14.87 m²

BAY WC

1_12

1.88m²

BAYAN WC

1_11

1.88 m²

ENGELLİ WC1_13

3.88 m²

PASPAS

1_14

2.20 m²

MAMOGRAFİ

Z_07

15.02m²

NUMUNE ALMA

Z_09

5.53²

LABORATUVAR

Z_08

8.22m²

TEKNİSYEN ODASI

Z_06

12.00m²

BAYAN WC

Z_10

1.88m²

BAY WCZ_11

1.88m²

ENGELLİ WC

Z_12

3.88m²

PASPAS

Z_13

2.20m²

İŞ SAĞ. GÜV. UZMANI

Z_14

14.87 m²

RÖNTGEN

Z_05

26.02m²

MUAYENE ODASI

Z_04

10.91 m²

MUAYENE ODASI

Z_03

10.91 m²

AŞI ODASI

Z_02

10.94m²

RÜZGARLIKZ_01

8.75 m²

KORİDOR

Z_42

35.57m²

LABORATUVAR

Z_41

5.60m²

BALGAM

Z_40

2.25 m²

İŞ GÜV. POLİKLİNİĞİ

Z_38

15.45m²

WC

Z_39

4.93 m²

İŞ GÜV. POLİKLİNİĞİ

Z_37

15.57m²

RÜZGARLIK

Z_35

6.95 m²

ACİL MÜDEHALE

Z_34

16.07m²

MUAYENE ODASI

Z_33

16.07m²

YAŞAM ALANI

Z_31

16.02 m²

KORİDOR

Z_30

16.64m²

RÜZGARLIKZ_29

8.83 m²

WC

Z_28

3.63 m²

PERSONEL ODASI

Z_27

12.36m²

PERSONEL ODASI

Z_26

12.45 m²

EMZİRME

Z_24

3.60m²

WC

Z_25

3.45 m²

WC

Z_23

4.42 m²

AİLE PLANLAMA-GEBE İZLEMZ_22

16.77 m²

MUAYENE ODASI

Z_21

17.05 m²

MUAYENE ODASI

Z_20

16.77m²

MUAYENE ODASI

Z_19

16.34 m²

MUAYENE ODASI

Z_18

16.02m²

AŞI-BEBEK İZLEM

Z_17

14.87m²

KORİDOR-BEKLEME

Z_32

63.36 m²KORİDOR-BEKLEMEZ_36

119.60 m²

DANIŞMA-KAYIT

Z_16

12.00m²

SANTRAL+GÜVENLİK ODASIZ_15

14.62 m²

DEPO

2_01

11.79m²

DEPO

2_02

11.79 m²

KORİDOR

2_03

19.90 m²

DEPO

2_04

22.25m²

ASANSÖR MAK. DAİRESİ

2_05

12.79m²

KORİDOR

1_25

39.92m²

PRİZ & UPS PLANI

IGK-01

IGK-02

KTA-03

3 4

3

SU DEPOSU

35 TON

PASLANMAZ CELIK

KZN-KT

BK-UTBK-AT

2x0,25kW2x0,25kW

N= 1 KW

ELEKTRIK GUCU

N= 6 KW

ELEKTRIKLI ISITICI

N= 1 KW

ELEKTRIK GUCU

N= 6 KW

ELEKTRIKLI ISITICI

N =2x3 kw 

ADP U-ADP

UPS

K2K4K6K8

K1K3K5K7

K10 K11

K12 K13 K1

G

JENERATÖR

K9

N= 0,5 KW

MEKANİK KABLOLAMA PLANI

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

24000 BTU/h Soğutma

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

24000 BTU/h Soğutma

DIŞ ÜNİTE

N=2kw

ELEKTRİKLİ ISITICI

3 kW

KTA-01

KTA-02

IGK-04

DIŞ ÜNİTE

N=3kw

⌀70

B.05

B.03
B.02

B.06

B.10

B.11

B.09

B.04

B.01

B.12

B.08

B.07

TEPSI KAYDIRMA STANDI

SICAK YEMEK TEVZI BANK.

KÜVER ÜNITESI

7000x300x30 

1900x700x850

800x700x850/1350 

B.05

B.02

B.03

SERVİS-HAZIRLIK CIHAZ LISTESI

CIHAZ ADINO

1

1

1

B.B.F.AÇIKLAMA EBAT KAPASITE AD

paslanmaz çelik

455.400

455.100

B.09 EKMEK DOLABI 1900x600x1600

ÇALIŞMA TEZGAHI,EVİYELİ 451.402 2000x600x850

1

DAVLUMBAZ 477.300B.06 filtresiz (duvar tipi) 2500x800

B.10

EKMEK KESME MAKINASIB.04 ÖZEL 1

paslanmaz çelik

paslanmaz çelik

B.01

TABAK RAFI 1500x400x1600paslanmaz çelik 1

B.11

B.08

1

B.07 BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI 475.400 1500 tab/saat-8 kW

ÇÖP ARABASI 500x500x500paslanmaz çelik 1

BULAŞIK ALMA TEZGAHI 1500x600x850451.202 1

1BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI 1000x800x850453.303paslanmaz çelik

paslanmaz çelik

paslanmaz çelik

paslanmaz çelik

paslanmaz çelik

B.12

ÖZEL

ÖZEL

ÖZEL

40.000adet/saat

1K-UT

1K-AT

500 tab/saat-8 kW

K1

K2

K3

K4

K7 K8 K9

K6

K5

0,1kW

0,1kW

MEKANİK KABLOLAMA PLANI

DIŞ ÜNİTE

N=3kw

DIŞ ÜNİTE

N=2kw

DIŞ ÜNİTE

N=2kw

DIŞ ÜNİTE

N=3kw

DIŞ ÜNİTE

N=2kw

IGK-03

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

12000 BTU/h Soğutma

DIŞ ÜNİTE

N=2kw

DIŞ ÜNİTE

N=3kw

DIŞ ÜNİTE

N=3kw

ZK-UT

ZK-AT

K7

K6

K5

K4

K3

K1K2

K10

K8

K9

MEKANİK KABLOLAMA PLANI

CTA-05CTA-04

CTA-01

CTA-02

CTA-03

CTA-06

ÇK-AT

AS-KT

K1K2K3

K4 K5 K6

MEKANİK KABLOLAMA PLANI
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1. KAT PLANI_1/100

C EBA G H ID F
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3

4
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2
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4

5

6

7

1 1

SEDYE 

MEKANİK ŞAFT

ASANSÖRÜ

ECBA G IHD F

İNŞAAT ALANI=743.82m2

BODRUM KAT PLANI_1/100

C EBA G H ID F
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4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

1 1

SEDYE 

MEKANİK ŞAFT

ASANSÖRÜ

C EBA G H ID F

KU
RA
NG

LE
Z

KU
RA
NG

LE
Z

KU
RA
NG

LE
Z

KU
RA
NG

LE
Z

KU
RA
NG

LE
Z

KU
RA
NG
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Z

SERVİS AVLUSU

İNŞAAT ALANI=118.26m2

ÇATI KATI PLANI_1/100

C EBA G H ID F

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

1 1

MEKANİK ŞAFT

C EBA G H ID F

H.B.

H.B.

2

3

4

5

6

7

1

TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

EMSAL ALANI=521.14m2

EMSAL ALANI=732.20m2

EMSAL ALANI=732.20m2

TOPLAM EMSAL ALANI=1985.54 m2

TOPLAM EMSAL ALANI=1985.54 m2 TOPLAM EMSAL ALANI=1985.54 m2

TOPLAM EMSAL ALANI=1985.54 m2

ANA PANO ODASI

B_05

12.56m²

KAZAN DAİRESİB_07

19.96m²

JENERATÖR

B_10

15.40m²

TRAFO

B_11

15.50m²

KLİMA SANTRALİB_04

29.30m²

KORİDOR

B_09

34.54 m²

DEPO

B_03

14.85m²

DEPO

B_02

14.85m²

SU DEPOSU

B_01

27.45m²

DEPO

B_29

21.42m²

DEPO

B_28

21.42m²

EĞİTMEN ODASI

B_24

21.48m²

EĞİTİM SALONU

B_23

44.81m²

KORİDOR

B_25

90.05 m²

SOĞUK ZİNCİR ODASI

B_12

22.27m²

BAY SOY-WC

B_13

13.50m²

BAYAN SOY-WC

B_14

13.50m²

HOL

B_15

11.80m²

FUAYE

B_26

44.81m²

BAYAN WC

B_22

6.26m²

HOL

B_21

12.69m²

ENGELLİ WC

B_20

4.47m²

BAY WC

B_19

7.38m²

TOPLANTI SALONU

B_18

53.36m²

SPOR SALONU

B_17

19.56m²

SPOR SALONU

B_16

31.35m² MUAYENE ODASI

1_10

16.30 m²

MUAYENE ODASI

1_09

16.77m²

MUAYENE ODASI

1_08

16.87m²

MUAYENE ODASI

1_07

16.77m²

KETEM ODASI

1_05

17.36m²

WC

1_03

3.47 m²WC

1_02

3.47 m²

ÜREME SAĞLIĞI ODASI

1_01

17.56m²

depo

1_04

1.60 m²

KORİDOR

1_06

60.99m²

LABORATUVAR

1_39

8.18m²

USG

1_38

10.17m²

FİZYOTERAPİ ÜNİTESİ

1_37

18.90m²

BESLENME DANIŞM.

1_36

18.90 m²

AĞIZ-DİŞ SAĞL. 

1_34

18.90 m²

PSİKOLOJİK DANIŞM.

1_33

18.90m²

MUAYENE ODASI

1_32

18.90 m²

BAY WC-ABD.

1_31

4.29 m²

BAY İBADETHANE

1_29

9.76 m²

HOL

1_30

3.88m²

SEKRETER-BEKLEME

1_28

12.20m²

SORUMLI HEKİM ODASI1_27

18.81 m²

AÇIK OFİS

1_26

25.93 m²

AÇIK OFİS

1_24

25.93 m²

YEMEKHANE (ÇOK AMAÇLI SALON)

1_23

53.05m²

SERVİS-KAT OFİSİ

1_22

11.69m²

BAYAN İBADETHANE

1_19

6.60 m²

HOL

1_21

3.92m²

BAYAN WC-ABD.

1_20

4.29m²

PERSONEL DİNLENME

1_18

15.18 m²

KAT SEKRETERİ1_16

14.62 m²

DANIŞMA-KAYIT

1_17

10.83m²

KORİDOR-BEKLEME

1_35

65.98m²

MUAYENE ODASI

1_15

14.87 m²

BAY WC

1_12

1.88m²

BAYAN WC

1_11

1.88 m²

ENGELLİ WC1_13

3.88 m²

PASPAS

1_14

2.20 m²

MAMOGRAFİ

Z_07

15.02m²

NUMUNE ALMA

Z_09

5.53²

LABORATUVAR

Z_08

8.22m²

TEKNİSYEN ODASI

Z_06

12.00m²

BAYAN WC

Z_10

1.88m²

BAY WCZ_11

1.88m²

ENGELLİ WC

Z_12

3.88m²

PASPAS

Z_13

2.20m²

İŞ SAĞ. GÜV. UZMANI

Z_14

14.87 m²

RÖNTGEN

Z_05

26.02m²

MUAYENE ODASI

Z_04

10.91 m²

MUAYENE ODASI

Z_03

10.91 m²

AŞI ODASI

Z_02

10.94m²

RÜZGARLIKZ_01

8.75 m²

KORİDOR

Z_42

35.57m²

LABORATUVAR

Z_41

5.60m²

BALGAM

Z_40

2.25 m²

İŞ GÜV. POLİKLİNİĞİ

Z_38

15.45m²

WC

Z_39

4.93 m²

İŞ GÜV. POLİKLİNİĞİ

Z_37

15.57m²

RÜZGARLIK

Z_35

6.95 m²

ACİL MÜDEHALE

Z_34

16.07m²

MUAYENE ODASI

Z_33

16.07m²

YAŞAM ALANI

Z_31

16.02 m²

KORİDOR

Z_30

16.64m²

RÜZGARLIKZ_29

8.83 m²

WC

Z_28

3.63 m²

PERSONEL ODASI

Z_27

12.36m²

PERSONEL ODASI

Z_26

12.45 m²

EMZİRME

Z_24

3.60m²

WC

Z_25

3.45 m²

WC

Z_23

4.42 m²

AİLE PLANLAMA-GEBE İZLEMZ_22

16.77 m²

MUAYENE ODASI

Z_21

17.05 m²

MUAYENE ODASI

Z_20

16.77m²

MUAYENE ODASI

Z_19

16.34 m²

MUAYENE ODASI

Z_18

16.02m²

AŞI-BEBEK İZLEM

Z_17

14.87m²

KORİDOR-BEKLEME

Z_32

63.36 m²KORİDOR-BEKLEMEZ_36

119.60 m²

DANIŞMA-KAYIT

Z_16

12.00m²

SANTRAL+GÜVENLİK ODASIZ_15

14.62 m²

DEPO

2_01

11.79m²

DEPO

2_02

11.79 m²

KORİDOR

2_03

19.90 m²

DEPO

2_04

22.25m²

ASANSÖR MAK. DAİRESİ

2_05

12.79m²

KORİDOR

1_25

39.92m²

RACK

KABİN

RACK KABİN

TEL SANTRALİ

MULTİSWİTCH

TVDK

DATA-TEL-TV PLANI

2 2

DATA-TEL-TV PLANI

2

2 2

DATA-TEL-TV PLANI

120 cm OFSET

QUADRO LNB

TÜRKSAT 42'

Bodrum kat 9/12 MULTISWITCH'e 

ANTENİN MONTAJI İDARENİN YER BELİRLEMESİ SONUCUNDA YAPILACAKTIR.

NOT:

DATA-TEL-TV PLANI
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1. KAT PLANI_1/100

C EBA G H ID F

2
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4
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2

3

4

5
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7

1 1

SEDYE 

MEKANİK ŞAFT

ASANSÖRÜ

ECBA G IHD F

İNŞAAT ALANI=743.82m2

BODRUM KAT PLANI_1/100

C EBA G H ID F

2

3

4

5

6

7

2
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4

5

6

7

1 1

SEDYE 

MEKANİK ŞAFT

ASANSÖRÜ

C EBA G H ID F

KU
RA
NG

LE
Z

KU
RA
NG

LE
Z

KU
RA
NG

LE
Z

KU
RA
NG

LE
Z

KU
RA
NG

LE
Z

KU
RA
NG
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Z
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İNŞAAT ALANI=118.26m2

ÇATI KATI PLANI_1/100

C EBA G H ID F

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

1 1

MEKANİK ŞAFT

C EBA G H ID F

H.B.

H.B.

2

3

4

5

6

7

1

TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

EMSAL ALANI=521.14m2

EMSAL ALANI=732.20m2

EMSAL ALANI=732.20m2

TOPLAM EMSAL ALANI=1985.54 m2

TOPLAM EMSAL ALANI=1985.54 m2 TOPLAM EMSAL ALANI=1985.54 m2

TOPLAM EMSAL ALANI=1985.54 m2

ANA PANO ODASI

B_05

12.56m²

KAZAN DAİRESİB_07

19.96m²

JENERATÖR

B_10

15.40m²

TRAFO

B_11

15.50m²

KLİMA SANTRALİB_04

29.30m²

KORİDOR

B_09

34.54 m²

DEPO

B_03

14.85m²

DEPO

B_02

14.85m²

SU DEPOSU

B_01

27.45m²

DEPO

B_29

21.42m²

DEPO

B_28

21.42m²

EĞİTMEN ODASI

B_24

21.48m²

EĞİTİM SALONU

B_23

44.81m²

KORİDOR

B_25

90.05 m²

SOĞUK ZİNCİR ODASI

B_12

22.27m²

BAY SOY-WC

B_13

13.50m²

BAYAN SOY-WC

B_14

13.50m²

HOL

B_15

11.80m²

FUAYE

B_26

44.81m²

BAYAN WC

B_22

6.26m²

HOL

B_21

12.69m²

ENGELLİ WC

B_20

4.47m²

BAY WC

B_19

7.38m²

TOPLANTI SALONU

B_18

53.36m²

SPOR SALONU

B_17

19.56m²

SPOR SALONU

B_16

31.35m² MUAYENE ODASI

1_10

16.30 m²

MUAYENE ODASI

1_09

16.77m²

MUAYENE ODASI

1_08

16.87m²

MUAYENE ODASI

1_07

16.77m²

KETEM ODASI

1_05

17.36m²

WC

1_03

3.47 m²WC

1_02

3.47 m²

ÜREME SAĞLIĞI ODASI

1_01

17.56m²

depo

1_04

1.60 m²

KORİDOR

1_06

60.99m²

LABORATUVAR

1_39

8.18m²

USG

1_38

10.17m²

FİZYOTERAPİ ÜNİTESİ

1_37

18.90m²

BESLENME DANIŞM.

1_36

18.90 m²

AĞIZ-DİŞ SAĞL. 

1_34

18.90 m²

PSİKOLOJİK DANIŞM.

1_33

18.90m²

MUAYENE ODASI

1_32

18.90 m²

BAY WC-ABD.

1_31

4.29 m²

BAY İBADETHANE

1_29

9.76 m²

HOL

1_30

3.88m²

SEKRETER-BEKLEME

1_28

12.20m²

SORUMLI HEKİM ODASI1_27

18.81 m²

AÇIK OFİS

1_26

25.93 m²

AÇIK OFİS

1_24

25.93 m²

YEMEKHANE (ÇOK AMAÇLI SALON)

1_23

53.05m²

SERVİS-KAT OFİSİ

1_22

11.69m²

BAYAN İBADETHANE

1_19

6.60 m²

HOL

1_21

3.92m²

BAYAN WC-ABD.

1_20

4.29m²

PERSONEL DİNLENME

1_18

15.18 m²

KAT SEKRETERİ1_16

14.62 m²

DANIŞMA-KAYIT

1_17

10.83m²

KORİDOR-BEKLEME

1_35

65.98m²

MUAYENE ODASI

1_15

14.87 m²

BAY WC

1_12

1.88m²

BAYAN WC

1_11

1.88 m²

ENGELLİ WC1_13

3.88 m²

PASPAS

1_14

2.20 m²

MAMOGRAFİ

Z_07

15.02m²

NUMUNE ALMA

Z_09

5.53²

LABORATUVAR

Z_08

8.22m²

TEKNİSYEN ODASI

Z_06

12.00m²

BAYAN WC

Z_10

1.88m²

BAY WCZ_11

1.88m²

ENGELLİ WC

Z_12

3.88m²

PASPAS

Z_13

2.20m²

İŞ SAĞ. GÜV. UZMANI

Z_14

14.87 m²

RÖNTGEN

Z_05

26.02m²

MUAYENE ODASI

Z_04

10.91 m²

MUAYENE ODASI

Z_03

10.91 m²

AŞI ODASI

Z_02

10.94m²

RÜZGARLIKZ_01

8.75 m²

KORİDOR

Z_42

35.57m²

LABORATUVAR

Z_41

5.60m²

BALGAM

Z_40

2.25 m²

İŞ GÜV. POLİKLİNİĞİ

Z_38

15.45m²

WC

Z_39

4.93 m²

İŞ GÜV. POLİKLİNİĞİ

Z_37

15.57m²

RÜZGARLIK

Z_35

6.95 m²

ACİL MÜDEHALE

Z_34

16.07m²

MUAYENE ODASI

Z_33

16.07m²

YAŞAM ALANI

Z_31

16.02 m²

KORİDOR

Z_30

16.64m²

RÜZGARLIKZ_29

8.83 m²

WC

Z_28

3.63 m²

PERSONEL ODASI

Z_27

12.36m²

PERSONEL ODASI

Z_26

12.45 m²

EMZİRME

Z_24

3.60m²

WC

Z_25

3.45 m²

WC

Z_23

4.42 m²

AİLE PLANLAMA-GEBE İZLEMZ_22

16.77 m²

MUAYENE ODASI

Z_21

17.05 m²

MUAYENE ODASI

Z_20

16.77m²

MUAYENE ODASI

Z_19

16.34 m²

MUAYENE ODASI

Z_18

16.02m²

AŞI-BEBEK İZLEM

Z_17

14.87m²

KORİDOR-BEKLEME

Z_32

63.36 m²KORİDOR-BEKLEMEZ_36

119.60 m²

DANIŞMA-KAYIT

Z_16

12.00m²

SANTRAL+GÜVENLİK ODASIZ_15

14.62 m²

DEPO

2_01

11.79m²

DEPO

2_02

11.79 m²

KORİDOR

2_03

19.90 m²

DEPO

2_04

22.25m²

ASANSÖR MAK. DAİRESİ

2_05

12.79m²

KORİDOR

1_25

39.92m²K

K
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K K
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IS

CIK
IS

CIKIS

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR PLANI

K

S
S

S

S

CIK
IS

CIKIS CIKIS
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IS

CIK
IS

1K-UT

1K-AT

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR PLANI

K

S

S

S

Y.I.S.

CIKIS

CIKIS

CIKIS

CIKIS

CIKIS
CIKIS

ZK-UT

ZK-AT

K

RM

S

CIK
IS

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR PLANIYANGIN ALGILAMA VE İHBAR PLANI
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1 1

SEDYE 

MEKANİK ŞAFT

ASANSÖRÜ

ECBA G IHD F
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Z
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Z
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LE
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ÇATI KATI PLANI_1/100
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1 1

MEKANİK ŞAFT

C EBA G H ID F

H.B.

H.B.

2

3

4

5

6

7

1

TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2
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TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

EMSAL ALANI=521.14m2

EMSAL ALANI=732.20m2
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TOPLAM EMSAL ALANI=1985.54 m2

TOPLAM EMSAL ALANI=1985.54 m2 TOPLAM EMSAL ALANI=1985.54 m2

TOPLAM EMSAL ALANI=1985.54 m2

ANA PANO ODASI

B_05

12.56m²

KAZAN DAİRESİB_07

19.96m²

JENERATÖR

B_10

15.40m²

TRAFO

B_11

15.50m²

KLİMA SANTRALİB_04

29.30m²

KORİDOR

B_09

34.54 m²

DEPO

B_03

14.85m²

DEPO

B_02

14.85m²

SU DEPOSU

B_01

27.45m²

DEPO

B_29

21.42m²

DEPO

B_28

21.42m²

EĞİTMEN ODASI

B_24

21.48m²

EĞİTİM SALONU

B_23

44.81m²

KORİDOR

B_25

90.05 m²

SOĞUK ZİNCİR ODASI

B_12

22.27m²

BAY SOY-WC

B_13

13.50m²

BAYAN SOY-WC

B_14

13.50m²

HOL

B_15

11.80m²

FUAYE

B_26

44.81m²

BAYAN WC

B_22

6.26m²

HOL

B_21

12.69m²

ENGELLİ WC

B_20

4.47m²

BAY WC

B_19

7.38m²

TOPLANTI SALONU

B_18

53.36m²

SPOR SALONU

B_17

19.56m²

SPOR SALONU

B_16

31.35m² MUAYENE ODASI

1_10

16.30 m²

MUAYENE ODASI

1_09

16.77m²

MUAYENE ODASI

1_08

16.87m²

MUAYENE ODASI

1_07

16.77m²

KETEM ODASI

1_05

17.36m²

WC

1_03

3.47 m²WC

1_02

3.47 m²

ÜREME SAĞLIĞI ODASI

1_01

17.56m²

depo

1_04

1.60 m²

KORİDOR

1_06

60.99m²

LABORATUVAR

1_39

8.18m²

USG

1_38

10.17m²

FİZYOTERAPİ ÜNİTESİ

1_37

18.90m²

BESLENME DANIŞM.

1_36

18.90 m²

AĞIZ-DİŞ SAĞL. 

1_34

18.90 m²

PSİKOLOJİK DANIŞM.

1_33

18.90m²

MUAYENE ODASI

1_32

18.90 m²

BAY WC-ABD.

1_31

4.29 m²

BAY İBADETHANE

1_29

9.76 m²

HOL

1_30

3.88m²

SEKRETER-BEKLEME

1_28

12.20m²

SORUMLI HEKİM ODASI1_27

18.81 m²

AÇIK OFİS

1_26

25.93 m²

AÇIK OFİS

1_24

25.93 m²

YEMEKHANE (ÇOK AMAÇLI SALON)

1_23

53.05m²

SERVİS-KAT OFİSİ

1_22

11.69m²

BAYAN İBADETHANE

1_19

6.60 m²

HOL

1_21

3.92m²

BAYAN WC-ABD.

1_20

4.29m²

PERSONEL DİNLENME

1_18

15.18 m²

KAT SEKRETERİ1_16

14.62 m²

DANIŞMA-KAYIT

1_17

10.83m²

KORİDOR-BEKLEME

1_35

65.98m²

MUAYENE ODASI

1_15

14.87 m²

BAY WC

1_12

1.88m²

BAYAN WC

1_11

1.88 m²

ENGELLİ WC1_13

3.88 m²

PASPAS

1_14

2.20 m²

MAMOGRAFİ

Z_07

15.02m²

NUMUNE ALMA

Z_09

5.53²

LABORATUVAR

Z_08

8.22m²

TEKNİSYEN ODASI

Z_06

12.00m²

BAYAN WC

Z_10

1.88m²

BAY WCZ_11

1.88m²

ENGELLİ WC

Z_12

3.88m²

PASPAS

Z_13

2.20m²

İŞ SAĞ. GÜV. UZMANI

Z_14

14.87 m²

RÖNTGEN

Z_05

26.02m²

MUAYENE ODASI

Z_04

10.91 m²

MUAYENE ODASI

Z_03

10.91 m²

AŞI ODASI

Z_02

10.94m²

RÜZGARLIKZ_01

8.75 m²

KORİDOR

Z_42

35.57m²

LABORATUVAR

Z_41

5.60m²

BALGAM

Z_40

2.25 m²

İŞ GÜV. POLİKLİNİĞİ

Z_38

15.45m²

WC

Z_39

4.93 m²

İŞ GÜV. POLİKLİNİĞİ

Z_37

15.57m²

RÜZGARLIK

Z_35

6.95 m²

ACİL MÜDEHALE

Z_34

16.07m²

MUAYENE ODASI

Z_33

16.07m²

YAŞAM ALANI

Z_31

16.02 m²

KORİDOR

Z_30

16.64m²

RÜZGARLIKZ_29

8.83 m²

WC

Z_28

3.63 m²

PERSONEL ODASI

Z_27

12.36m²

PERSONEL ODASI

Z_26

12.45 m²

EMZİRME

Z_24

3.60m²

WC

Z_25

3.45 m²

WC

Z_23

4.42 m²

AİLE PLANLAMA-GEBE İZLEMZ_22

16.77 m²

MUAYENE ODASI

Z_21

17.05 m²

MUAYENE ODASI

Z_20

16.77m²

MUAYENE ODASI

Z_19

16.34 m²

MUAYENE ODASI

Z_18

16.02m²

AŞI-BEBEK İZLEM

Z_17

14.87m²

KORİDOR-BEKLEME

Z_32

63.36 m²KORİDOR-BEKLEMEZ_36

119.60 m²

DANIŞMA-KAYIT

Z_16

12.00m²

SANTRAL+GÜVENLİK ODASIZ_15

14.62 m²

DEPO

2_01

11.79m²

DEPO

2_02

11.79 m²

KORİDOR

2_03

19.90 m²

DEPO

2_04

22.25m²

ASANSÖR MAK. DAİRESİ

2_05

12.79m²

KORİDOR

1_25

39.92m²

İNŞAAT ALANI=732.20m2

ZEMİN KAT PLANI_1/100
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TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

TOPLAM İNŞAAT ALANI=2326.48 m2

EMSAL ALANI=521.14m2
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ANA PANO ODASI

B_05

12.56m²

KAZAN DAİRESİB_07

19.96m²

JENERATÖR

B_10

15.40m²

TRAFO

B_11

15.50m²

KLİMA SANTRALİB_04

29.30m²

KORİDOR

B_09

34.54 m²

DEPO

B_03

14.85m²

DEPO

B_02

14.85m²

SU DEPOSU

B_01

27.45m²

DEPO

B_29

21.42m²

DEPO

B_28

21.42m²

EĞİTMEN ODASI

B_24

21.48m²

EĞİTİM SALONU

B_23

44.81m²

KORİDOR

B_25

90.05 m²

SOĞUK ZİNCİR ODASI

B_12

22.27m²

BAY SOY-WC

B_13

13.50m²

BAYAN SOY-WC

B_14

13.50m²

HOL

B_15

11.80m²

FUAYE

B_26

44.81m²

BAYAN WC

B_22

6.26m²

HOL

B_21

12.69m²

ENGELLİ WC

B_20

4.47m²

BAY WC

B_19

7.38m²

TOPLANTI SALONU

B_18

53.36m²

SPOR SALONU

B_17

19.56m²

SPOR SALONU

B_16

31.35m² MUAYENE ODASI

1_10

16.30 m²

MUAYENE ODASI

1_09

16.77m²

MUAYENE ODASI

1_08

16.87m²

MUAYENE ODASI

1_07

16.77m²

KETEM ODASI

1_05

17.36m²

WC

1_03

3.47 m²WC

1_02

3.47 m²

ÜREME SAĞLIĞI ODASI

1_01

17.56m²

depo

1_04

1.60 m²

KORİDOR

1_06

60.99m²

LABORATUVAR

1_39

8.18m²

USG

1_38

10.17m²

FİZYOTERAPİ ÜNİTESİ

1_37

18.90m²

BESLENME DANIŞM.

1_36

18.90 m²

AĞIZ-DİŞ SAĞL. 

1_34

18.90 m²

PSİKOLOJİK DANIŞM.

1_33

18.90m²

MUAYENE ODASI

1_32

18.90 m²

BAY WC-ABD.

1_31

4.29 m²

BAY İBADETHANE

1_29

9.76 m²

HOL

1_30

3.88m²

SEKRETER-BEKLEME

1_28

12.20m²

SORUMLI HEKİM ODASI1_27

18.81 m²

AÇIK OFİS

1_26

25.93 m²

AÇIK OFİS

1_24

25.93 m²

YEMEKHANE (ÇOK AMAÇLI SALON)

1_23

53.05m²

SERVİS-KAT OFİSİ

1_22

11.69m²

BAYAN İBADETHANE

1_19

6.60 m²

HOL

1_21

3.92m²

BAYAN WC-ABD.

1_20

4.29m²

PERSONEL DİNLENME

1_18

15.18 m²

KAT SEKRETERİ1_16

14.62 m²

DANIŞMA-KAYIT

1_17

10.83m²

KORİDOR-BEKLEME

1_35

65.98m²

MUAYENE ODASI

1_15

14.87 m²

BAY WC

1_12

1.88m²

BAYAN WC

1_11

1.88 m²

ENGELLİ WC1_13

3.88 m²

PASPAS

1_14

2.20 m²

MAMOGRAFİ

Z_07

15.02m²

NUMUNE ALMA

Z_09

5.53²

LABORATUVAR

Z_08

8.22m²

TEKNİSYEN ODASI

Z_06

12.00m²

BAYAN WC

Z_10

1.88m²

BAY WCZ_11

1.88m²

ENGELLİ WC

Z_12

3.88m²

PASPAS

Z_13

2.20m²

İŞ SAĞ. GÜV. UZMANI

Z_14

14.87 m²

RÖNTGEN

Z_05

26.02m²

MUAYENE ODASI

Z_04

10.91 m²

MUAYENE ODASI

Z_03

10.91 m²

AŞI ODASI

Z_02

10.94m²

RÜZGARLIKZ_01

8.75 m²

KORİDOR

Z_42

35.57m²

LABORATUVAR

Z_41

5.60m²

BALGAM

Z_40

2.25 m²

İŞ GÜV. POLİKLİNİĞİ

Z_38

15.45m²

WC

Z_39

4.93 m²

İŞ GÜV. POLİKLİNİĞİ

Z_37

15.57m²

RÜZGARLIK

Z_35

6.95 m²

ACİL MÜDEHALE

Z_34

16.07m²

MUAYENE ODASI

Z_33

16.07m²

YAŞAM ALANI

Z_31

16.02 m²

KORİDOR

Z_30

16.64m²

RÜZGARLIKZ_29

8.83 m²

WC

Z_28

3.63 m²

PERSONEL ODASI

Z_27

12.36m²

PERSONEL ODASI

Z_26

12.45 m²

EMZİRME

Z_24

3.60m²

WC

Z_25

3.45 m²

WC

Z_23

4.42 m²

AİLE PLANLAMA-GEBE İZLEMZ_22

16.77 m²

MUAYENE ODASI

Z_21

17.05 m²

MUAYENE ODASI

Z_20

16.77m²

MUAYENE ODASI

Z_19

16.34 m²

MUAYENE ODASI

Z_18

16.02m²

AŞI-BEBEK İZLEM

Z_17

14.87m²

KORİDOR-BEKLEME

Z_32

63.36 m²KORİDOR-BEKLEMEZ_36

119.60 m²

DANIŞMA-KAYIT

Z_16

12.00m²

SANTRAL+GÜVENLİK ODASIZ_15

14.62 m²

DEPO

2_01

11.79m²

DEPO

2_02

11.79 m²

KORİDOR

2_03

19.90 m²

DEPO

2_04

22.25m²

ASANSÖR MAK. DAİRESİ

2_05

12.79m²

KORİDOR

1_25

39.92m²
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TRANSFER

Eşpotansiyel

Topraklama Barasına

1x50mm²Cu
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DIKILI TIP PANO
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3x150+70mm² N2XH ~ 100mt.
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35930W / 0.8 =44 kVA
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UPS HESABI
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380V CIKIS

380V GIRIS
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45 kVA UPS CIHAZI

AKU GURUBU

20 DAKIKA SURELI
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E.P.D.BKURU TiP
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4x16 mm2N2XH

Eşpotansiyel

Topraklama Barasına

1x50mm²Cu

KAKS

300mA

(4x63A)

TMS

3x63A 

25kA

AOS

3x40A

ZK-UT

Nk=       W17030

1
0
m
m
² 
H
O
7
Z

4
x1
0
m
m
² 
N
2
X
H

TMS

3x50A

25kA

10kA

TMS

3x160A 

25kA

64222Nk=       W

ZK-AT

TMS

3x50A

25kA

3x300A

kWh

SAYAÇ

B
O
D
R
U
M

Z
E
M
İ
N

TMS

3x50A 

25kA

17518Nk=       W

BK-AT

17900Nk=       W

KZN-KT

AOS

3x40A

10kA

X/5 KOMBi
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ENERJİ GİRİŞİ

3x150+70mm² N2XH ~ 20mt.
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G

JENERATÖR HESABI

JENERATÖR GÜCÜ= 155300 W / 0,8

JENERATÖR GÜCÜ= 193 kVA

SEÇİLEN JENERATÖR 200 KVA

Not: Yüklenici firma kesin kabule kadar kompanzasyondan kaynaklanan cezalardan yükümlüdür.

TRİSTÖR KONTROLLÜ HARMONİK FİLTRELİ KOMPANZASYON

25x3mm² Cu

S

Mp

T

R

Not: 1. Tüm Kontaktörlere ayrıca pano üzerinden butonla kumanda edilecektir.

2. Tüm değerler imalat sırasında yürürlükteki yönetmeliklere göre tekrar gözden geçirilecektir.

RK T SL

3. Kompanzasyon sistemi, faz başına kompanzasyon prensiplerine göre imal edilecekltir.

4. Kullanılacak olan kontaktörler özel kompanzasyon kontaktörü olacaktır.

L8

fr=215Hz

%p=5.41

L9

fr=215Hz

%p=5.41

L10

fr=215Hz

%p=5.41

L11

fr=215Hz

%p=5.41

Mp

L12

fr=215Hz

%p=5.41

L19

fr=215Hz

%p=5.41

L13

fr=215Hz

%p=5.41

L14

fr=215Hz

%p=5.41

L15

fr=215Hz

%p=5.41

L16

fr=215Hz

%p=5.41

L17

fr=215Hz

%p=5.41

L18

fr=215Hz

%p=5.41

5. Kompanzasyon bataryaları 440 V olacaktır.

3 FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ

(12 kademeli)

AKIM TRAFOSUNA
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XH
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XH

3x
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mm
² 
N2

XH

TALEP GÜCÜ  = 155,300 kW

155300x0,608 = 94,4 kVAr

CosQ= 0,99 için k= 0,608 seçildi.

Mevcut CosQ= 0,8 kabul edilerek 

KOMPANZASYON GÜCÜ HESABI

Harmonik filtreli kondansatör gücü : 94,4 x 1,25= 118 kVAr

5 kVAr5 kVAr5 kVAr5 kVAr5 kVAr10 kVAr20 kVAr
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25kA

4
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m
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² 
N
2
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H

TMS

3x40A 

25kA

5 mt.

5
 
m
t.

3x16A3x16A3x16A

U-ADP TALEP HESABI

TOPLAM PRİZ GÜCÜ(W) :35930W

35930W /0,8 =44 KVA

İLK 10KVA İÇİN %100

 10KVA/%100 =10KVA

KALAN YÜKÜN % 50

35 KVA / % 50=17,5KVA

10KVA+17,5 KVA=27,5 KVA x 0,8=22000W

UDP:

KG: 35930W

TG: 22000W

AOS

3x40A

10kA

TMS

3x50A 

25kA

AOS

3x25A

10kA

TOPLAM PRİZ GÜCÜ(W) :65600W

65600W /0,8 =82 KVA

İLK 10KVA İÇİN %100

 10KVA/%100 =10KVA

KALAN YÜKÜN % 50

72 KVA / % 50=36KVA

10KVA+36 KVA=46 KVA x 0,8=36800W

TOPLAM AYDINLATMA GÜCÜ(W) : 15438W

15438W /0,8 =19 KVA

İLK 50KVA İÇİN %40

19KVA / %40 =10KVA

10 KVA x 0,8=8000W

UDP:

KG: 35930W

TG: 23200W

78800 WTOPLAM GÜÇ :

KUVVET

TALEP GÜCÜ

: 78800 W

ADP TALEP HESABI

TOPLAM TALEP GÜCÜ 155 300W:

TOPLAM KURULU GÜÇ 205 768 W:

10000 WTOPLAM GÜÇ :

ASANSÖR

TALEP GÜCÜ

: 8500 W

TOPLAM TALEP GÜCÜ 155 300W:

TOPLAM KURULU GÜÇ 205 768 W:

ADP 

SEÇİLEN125KVAR

12m

2 kW

4

2x12

%el = 0.074 ( ---------------------) = 0,44

3x4mm²

K3

= 2,42 < 6,5 olduğundan uygundur

= 1,27+ 0,19 + 0,52 + 0,44

%et = %ek1 + %ek2 + %ek3 + %el

GERİLİM DÜŞÜMÜ HESAPLARI

ISINMA ESASINA GÖRE KESİT KONTROLÜ

150

155,3 x 15

%ek2 = 0.0124 ( ---------------------  ) = 0,19

15m

ADP

1K-AT

ISINMA ESASINA GÖRE KESİT KONTROLÜ

526

52990 W

526

T.G.

I = ( ------------------  ) = ( ---------------  ) = 100A < 159A

3x50+25mm² N2XH Kablo Havada 159A Taşıdığından Uygundur.

50

52990 x 40

%ek3 = 0.0124 ( ----------------------  ) = 0,52

: 52990 WKurulu Güç

40m

3x50+25mm² N2XH

1K-AT

ADP

3x300A 

T.M.S. 

KOFRE

Asp

3x150+70mm² N2XH Kablo Toprakta  353A  Taşıdığından Uygundur.

526

155300

526

T.G.

I = ( ------------------  ) = ( ---------------  ) = 295 A < 353 A

ISINMA ESASINA GÖRE KESİT KONTROLÜ

150

155300 x 100

%ek1 = 0.0124 ( ---------------------  ) = 1,28

: 155300 WToplam Eş Zamanlı Güç

100m

3x150+70mm² N2XH

TR-AG

Toplam Kurulu Güç : 205768 W

3x300A 

T.M.S. 

KOFRE

3x150+70mm² N2XH

: 155300 WToplam Eş Zamanlı Güç

Toplam Kurulu Güç : 205768 W
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3x150+70mm² N2XH Kablo Toprakta  353A  Taşıdığından Uygundur.
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0,4m² GÖMME TiP SAC TABLO
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